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Allgemeine Daten 

3 Prüfrichtungen 

• Abprüfen der nachweisfreien Methode an Efeu 

• Abprüfen von Abstandsvarianten vorgesetzter Begrünungsformen 

• Abprüfen von diversen Brandsperrentiefen an Trogsystemen 

 
insgesamt 7 Brandprüfungen in Anlehnung an ÖNORM B 3800-5, gefördert von 
MA 50 - Wohnbauforschung 
 
Zeitraum: Juni/Juli/August 2020 

 
 
 
 



1. Efeu mit 20 cm auskragender Stahlblech-Brandsperre 



2a. Vorgesetzte Begrünungsformen – 70 cm 



2b. Vorgesetzte Begrünungsformen – 40 cm 



2c. Vorgesetzte Begrünungsformen – 20 cm 



3a. Vorgehängte Aluminiumtrogkonstruktion – Brandsperre 50 cm  



3b. Vorgehängte Aluminiumtrogkonstruktion – Brandsperre 30 cm 



3c. Vorgehängte Aluminiumtrogkonstruktion – keine Brandsperre 


